Q $201-C10
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I
‘ YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm?2 /RVKL18 p.t.

Q $201-C10

|
i

YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm? /RVKL18 p.t.

Oswietlenie og6lne nr.7,10,11 Pz=0,8kW
Obwdd nr 01

N

Al=30mA, In=25A

F204AC-25/0,03 AR-R

Q $201-C10

14
|

YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm?2 /RVKL18 p.t.

Oswietlenie ogdine nr.16 Pz=0,6kW
Obwéd nr 02

Oswietlenie ogélne nr.8,14,15 Pz=0,6kW

Q $201-C10

YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm?2 /RVKL18 p.t.

Obwéd nr 03a

Oswietlenie ogélne nr.8,14,15 Pz=0,6kW

ﬂ $201-C10

rezerwa

Q $201-C10

YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm?2 /RVKL18 p.t.

Obwsd nr O3b

Oswietlenie ogdine nr.9,12,13 Pz=0,3kW

4

i’[ $201-C10

YDY3x1,5mm 2/korytko kablowe/2xDY1,5mm 2+DY2,5mm? /RVKL18 p.t.

Obwéd nr 04

Al=30mA, In=25A

F204AC-25/0,03 AR-R

i’[ $201-C10

rezerwa

Q $201-B16

o] tlenie ogblne Pz=0,8kW
0bw6d nr 05

Al=30mA, In=25A

YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t.

YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t. I Gniozda 1—fazowe biura Pz=1.8KW
N " obwod nr G1 '
Qm"a's YDY3x2,5mm? /korytko kablowe,/3xDY2,5mm? /RVKL21 pit. I Griceda 1~fazows ogéine Fe=1.4kW
4 N " obwod nr G2 '
‘Z ﬂszo1-a1s YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t. I Gniozda 1-fazowe og6ine Pz=1,4kW
/4 N~ obwsd nr 63 '
F204AC-25/0,03 ﬂ $201-B16 : .
A=30mA, In=25A YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t. Kensi?;d 1n:f‘:;sze ogéine Pz=0,6kW
ﬂ $201-B16 _—
ﬂm1-318 YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t. e
V] '\K Gniazda 1 —fazowe komputerowe Pz=1,6kW
\Ll ﬂ Obwéd nr
S201-B16
YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2 /RVKL21 p.t. .
Y Jkoryt / / P [K Gniazda 1—fazowe komputerowe Pz=0,8kW
4 Obwad nr GK2
F204AC—25//0,03 i’[ $201-B16

Q $201-B16

rezerwa

KK Gniazda 1—fazowe komputerowe Pz=1,6kW
Obwdd nr GK3

Al=30mA, In=25A

<
\L Q S201-B16 YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t.
3
F202AC-25/0,03 Q $201-B16

YDY3x2,5mm?2 /korytko kablowe/3xDY2,5mm?2/RVKL21 p.t.

Zasilanie CA1, EX (SSWiN)

Centrala telefoniczna

i’[ $201-B16

YLY3x4mm?2 /korytko kablowe/RVKL28 p.t.

N4

i’[ $201-B16

YLY3x4mm?2 /korytko kablowe/RVKL28 p.t.

Gtéwny punkt dystrybucji PD1 19”

2

F202AC-25/0,03
Al=30mA, In=25A

Punkt dystrybucji PD2 19"

P, =12kW
k = 0,6
! ce tazienka Psz =7,2W

674
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Rozdzielnica RB
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Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

Okreslenia materialéw i uwmeqmd\w i nazw vmm
W wwyeh hamlwyehuy\o dokladnego

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c. 1 kol
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia P
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

NIP 872-20-81-549

e
v

Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej
"Stara Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja

Rejowiec Fabryczny, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5,
34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3
Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branza ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat uktadu zasilania — rozdzielnica cz. biurowej RB

Projektowat  inz. Tomasz Wiecek Podpis
MAP/0177/PWOE/Q7 SPEC. INSTALACYJNA
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MAP/0039/PWOE/11 SPEC. INSTALACYJNA

Data styczeri 2012 Nrrys. 3.8
Skala Nr proj. 03/2010




